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駒ケ岳モニタ

クリアガラス部分（書類留用）

棚部分（２段式）
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凡　　例

番号 名　　　　　　　　　　称

1 指令卓（手元クリアガラス仕上、L字部分は棚付き構造）

2 通信用操作部（ハードキー、ソフトキー）

3 地図等検索装置
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※既設機器

緊急通報受付用ファクシミリ

非常用電話機

補助受付装置

ＮＥＴ１１９受信装置

データ保守装置

災害状況入力端末

天吊りモニタ（６５インチ以上）

移設　消防救急デジタル無線遠隔制御装置

移設　管理監視制御卓・プリンタ

移設　有無線接続装置

移設　卓上型無線機

移設　受令機（パネル実装型）

移設　防災無線子局（遠隔制御装置）

移設　消防用サイレンタイマー

移設　出動表示コントローラー

移設　緊急通報システム

多機能電話機（既設流用）

キーボード、マウス

プリンタ（既設流用）

スキャナ（既設流用）

クリップボード（既設流用）

サーバーラック（１）

サーバーラック（２）

直流電源装置

無停電電源装置

既設　気象観測装置データロガー

既設　プリンタ

既設　ＮＷ機器
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玄　関

風除室 ポーチ

※サーバー機械室に設置

消防指令システム整備事業

地図印刷用プリンタ（Ａ３版）
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