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森 契 契 第 １ ０ 号

令 和 ６ 年 ４ 月 ２ ３ 日

（契約管理課契約管理係）

質　　　問 回　　　答

森町　契約管理課長

　　　入札に対する質問の回答について

　このことについて、次のとおり回答します。

告示番号

工事（業務）名

森町告示第    ４２号 　（令和６年４月５日）

消防指令システム整備工事 

P17    2　通信用操作部　（２）構造概要　イ
　令和6年4月17日付　森契契約第7号における質
問３及びご回答にて、消防救急デジタル無線と
は将来的に接続することとして記載されており
ます。
　通信用操作部についても将来的な消防救急デ
ジタル無線との接続を前提に、無線通信用のボ
タンを具備する必要があるという認識でよろし
いでしょうか。

必要ありません。

P22　（２）　構造概要　ウ
　”別途定める地図検索装置などコンピュータ
系機器障害時においても、１１９回線・指令回
線接続等に影響を及ぼさない構造であるこ
と。”
　上記は、通報者の音声を扱う音声通話系ライ
ンと地図検索装置等を扱う情報通信系ラインに
ついて、同一ＬＡＮ上やＬＡＮ回線のみで構築
とせずに完全に分離された別系統／別線種（音
声通信系はメタル配線、情報通信系はＬＡＮ配
線）の構造であることという認識でよろしいで
しょうか。

線種は限定しません。

工事名：消防指令システム整備工事


